Module : Thermal Insulation
Vacuum Group
Sizing Parameters

· Vacuum Vessel Volume (equipment volumes not significants)
· Needed time to reach 10-3 mbar (neede to start cool down)

Option with a cost impact

· Aluminium valves cheaper than SS.
· To be checked if diffusion pump (with cooling circuits, PSV, etc …) is cheaper than turbomolecular pump.

Insulation Material

Pour le reste de la partie isolation (matériau/perlite/nb de couches), cela doit être regardé par module il me semble.

Phase separator
Sizing Parameters
· Gaz (helium / azote)
· Débit de soutirage gazeux (g/s) -> diamètre
· Variations de volume nécessaires (volume tampon nécessaire) -> hauteur
· Puissance nécessaire -> échangeur ds le séparateur
· Débit volumique à refroidir -> échangeur ds le séparateur
Vérifier ensuite que la pression de fonctionnement reste ds la gamme de design. La partie échangeur reste peut-être la plus difficile à modulariser.

